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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы. Современные условия характеризуются возраста-
нием сложности процессов, происходящих в социально-экономических, орга-
низационно-технических системах, в том числе и в электроэнергетике, что при-
водит к изменению и усложнению условий функционирования и управления 
электроэнергетическими системами. Учет изменяющихся условий функциони-
рования таких систем и возрастающих требований к ним, приводят к актуаль-
ности принятия решений по развитию систем электроснабжения (СЭС) в со-
временных условиях с учетом ряда неопределенностей.  
Система электроснабжения – динамично развивающаяся система. Для нее 
характерен непрерывный рост нагрузок, обусловленный появлением новых по-
требителей, увеличением степени электрификации, повышением требований к 
социально-культурному уровню жизни и другими факторами. Это приводит к 
необходимости выработки нескольких альтернатив (вариантов) и выбору наи-
лучшего решения по ее развитию и функционированию. В качестве основного 
(доминирующего) критерия при выборе вариантов развития системы электро-
снабжения до последнего времени использовался критерий минимума приве-
денных затрат. В сегодняшних условиях ввиду многообразия субъектов отно-
шений (энергокомпании, инвесторы, потребители, органы власти и т.д.) и их 
интересов, требуется полный учет и согласование мнений заинтересованных 
сторон в выборе наилучшего варианта развития и функционирования СЭС с 
учетом экономических, технических, социальных, экологических и других кри-
териев. Кроме того, выбор решений по развитию СЭС осложняется неопреде-
ленностью ситуаций, когда полностью или частично отсутствует информация о 
возможных состояниях системы и/или внешней среды.  
Применяемые математические методы, основанные на детерминирован-
ном или стохастическом описании подобных задач, их анализ и выработка на 
этой основе механизма управления и принятия решения в современных изме-
няющихся условиях, не обеспечивают требуемую достоверность и точность. 
Так как СЭС является сложной технической системой, для которой характерны 
множество целей функционирования и неопределенность части исходной ин-
формации, то принятие решения по ее развитию и оптимизации технологиче-
ских параметров, соответствующих выбранному решению, должно основывать-
ся на многокритериальной модели с учетом неопределенных факторов, которые 
необходимо выявить, исследовать и реализовать в разработке математической 
модели функционирования СЭС (Л. Л. Богатырев, Н. И. Воропай, Т. Б. Лещин-
ская и др.). В работах Л. Заде, Е. Мамдани, В. Д. Ариона, А. Н. Борисова, Н. Г. 
Ярушкиной, отмечено, что если в задачах принятия решения присутствует не-
определенность, то для их решения целесообразно применять методы теории 
нечетких множеств. 
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Проведенный сравнительный анализ методов оптимизации системы элек-
троснабжения показал, что принятие решений по ее развитию, основанных на 
теории нечетких множеств, не учитывают ценологических свойств и ограниче-
ний (ограничений самоорганизации) сложных систем, что приводит к не всегда 
рациональному выбору. Это связано с тем, что СЭС образует сложную техни-
ческую систему – техноценоз (ТЦ), структура которого характеризуется нали-
чием разных (сильных, средних и большого числа преимущественно слабых) 
связей между объектами, а также определенными закономерностями в соотно-
шении крупных и мелких, часто встречающихся и уникальных объектов.  
В настоящее время, применение техноценологического подхода (ТЦП) в 
электроэнергетике, разработанного учеными научной школы профессора Б. И. 
Кудрина, способствует решению следующих практических задач: оптимизации 
структуры техноценозов (В. И. Гнатюк); исследования динамики показателей и 
структуры техноценозов (В. В. Фуфаев); прогнозирования параметров техноце-
нозов (О. Е. Лагуткин, М. Г. Ошуров); анализа закономерности параметров раз-
нообразия ценозов (Б. В. Жилин). В то же время автору неизвестны работы, по-
священные применению ТЦП в задачах принятия решений по развитию СЭС. 
Таким образом, проведенный анализ научно-технической литературы и 
научных публикаций выявил, что вопросы методики принятия решения по раз-
витию СЭС по многокритериальной модели на основе интеграции техноцено-
логического подхода с теорией нечетких множеств не рассматривались, что 
обуславливает актуальность темы исследования. 
Цель работы. Разработка и программная реализация методики принятия 
решения по развитию систем электроснабжения по многокритериальной моде-
ли в условиях неопределенности части исходных данных на основе интеграции 
техноценологического подхода и теории нечетких множеств на примере СЭС 
района города. 
В соответствии с целью сформулированы задачи исследования: 
1. Выполнить анализ существующих методов решения задач оптимизации 
СЭС. 
2. Исследовать СЭС и потребителей электроэнергии района города на ос-
нове техноценологического подхода. 
3. Выбрать и обосновать альтернативы развития системы электроснабже-
ния района города и частные критерии их оценки в зависимости от типа СЭС. 
4. Разработать новые математические модели частных критериев приня-
тия решения. 
5. Реализовать математический аппарат теории нечетких множеств для 
проведения параметрической оптимизации СЭС района города. 
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6. Обосновать и предложить новую методику принятия решения по раз-
витию СЭС районов города, интеграцией техноценологического подхода и тео-
рии нечетких множеств. 
7. Разработать функциональную схему, алгоритм, комплекс программно-
го обеспечения по предложенной методике и выполнить его тестирование. 
Методология исследований, представленных в диссертационной работе, 
основывается на системном и техноценологическом подходах к исследованию 
сложных технических систем, теории принятия решений, теории нечетких 
множеств, методах экспертного оценивания. 
Научная новизна работы. 
1. Разработана новая методика принятия решения по развитию СЭС рай-
она города, интегрирующая техноценологический подход и теорию нечетких 
множеств. 
2. На основе техноценологического подхода к исследованию СЭС района 
города предложен и обоснован новый частный критерий – критерий построения 
оптимальной структуры. 
3. Разработаны для возможных альтернатив развития СЭС района города 
математические модели частных критериев: дисконтированных затрат, потерь 
электроэнергии, недоотпуска электроэнергии потребителям, протяженности 
трасс кабельных линий, построения оптимальной структуры.  
4. Программно реализована методика принятия решения по развитию 
СЭС на основе разработанных моделей частных критериев и математического 
аппарата обработок экспертных оценок и нечетких множеств.  
Достоверность разработанной методики, полученных результатов, вы-
водов и рекомендаций подтверждается корректным использованием математи-
ческого аппарата, работоспособностью программы, реализующей предложен-
ную методику выбора стратегии развития СЭС и тестированием программного 
комплекса в среде MathCad. 
Практическая значимость работы. Разработанные в диссертации тео-
ретические положения, методические подходы и модели частных критериев 
принятия решения реализованы в программном комплексе «ПК ЭСМОС», по-
зволяют осуществить обоснованный выбор варианта развития и номенклатур-
ных параметров СЭС района города по многокритериальной модели с учетом 
неопределенности прогнозируемых (перспективных) электрических нагрузок. 
Разработанный программный комплекс и его компоненты зарегистрированы в 
Университетском фонде алгоритмов и программ ГОУ ОГУ № 437, 2009, г. 
Оренбург и в Федеральном институте промышленной собственности (Роспа-
тент) № 2009615732, 2009, г. Москва. 
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Полученные результаты могут применяться: в компьютерных системах 
поддержки принятия управленческих решений в электроэнергетике, при проек-
тировании СЭС и формировании соответствующих нормативных документов. 
Реализация результатов работы. Разработанная в диссертационном ис-
следовании методика принятия решения по развитию СЭС района города в ус-
ловиях неопределенности исходных данных, а также полученные результаты и 
сформулированные предложения по их применению: 
– реализованы в НИР «Разработка и внедрение математического и про-
граммного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных сис-
тем», № госрегистрации 01960005784, инвен. № 02201001067 от 19.03.10; 
– апробированы на стадии технической реализации и тестирования в Экс-
периментально-производственном комбинате (ЭПК) – УГТУ-УПИ; 
– компоненты программного комплекса внедрены в Учебном центре 
«Энергетик – Оренбург» для обеспечения курсов повышения квалификации и 
переподготовки специалистов в области электроэнергетики; 
– внедрены в учебный процесс ГОУ ВПО «Уральский государственный 
технический университет – УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ель-
цина» на кафедре «Теоретическая электротехника и технологии электроснаб-
жения». 
Апробация работы. Основные положения диссертации и отдельные раз-
делы докладывались и обсуждались на научно-технических и научно-
практических конференциях Международного и Всероссийского уровнях: «Со-
временные информационные технологии в науке, образовании и практике» 
(Оренбург, 2006, 2008, 2009); «Энергетика: состояние, проблемы, перспективы» 
(Оренбург, 2007); «XIV отчетная конференция молодых ученых УГТУ – УПИ» 
(Екатеринбург, 2008); «Энергосистема: управление, конкуренция, образование» 
(Екатеринбург, 2008); «Электротехнологии, электропривод и электрооборудо-
вание предприятий» (Уфа, 2009); «Проблемы электротехники, электроэнерге-
тики и электротехнологии» (Тольятти, 2009); «Повышение эффективности 
электрического хозяйства потребителей в условиях ресурсных ограничений» 
(Москва, 2009); «Энерго- и ресурсосбережение. Нетрадиционные и возобнов-
ляемые источники энергии» (Екатеринбург, 2009). 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, в 
том числе две статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. Получены два сви-
детельства об официальной регистрации программ для ЭВМ. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка литературы и приложений. Весь материал работы из-
ложен на 187 страницах, включает 20 рисунков, 27 таблиц и 2 приложения. 
Список использованной литературы состоит из 195 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, формули-
руются цель и задачи исследования, определяется методика исследования, ука-
зывается научная новизна и практическая значимость полученных результатов, 
представлена структура и объем диссертационной работы. 
В первой главе «Анализ методов решения задач оптимизации развития 
СЭС» выполнен анализ предметной области исследования; рассмотрена приме-
нимость ценологического подхода для решения задач в электроэнергетике; рас-
смотрены методы принятия решений в условиях неопределенности части ис-
ходной информации; выполнен сравнительный анализ методов оптимизации 
развития систем электроснабжения. Дана характеристика СЭС как сложной 
системы. Показано, что такие особенности СЭС, как наличие большого числа 
элементов, динамизм развития, многовариантность и многокритериальность 
развития, а также неопределенность части исходных данных порождают серь-
езные трудности в поиске (принятии) обоснованных решений по вариантам 
развития и параметрам СЭС. 
Одним из условий управления развитием сложных систем является их оп-
тимизация, рассматривать которую можно, с одной стороны, как процесс нахо-
ждения экстремума целевой функции (например, при оптимизации режимов по 
активной мощности), а с другой – как выбор наилучшего (оптимального) вари-
анта развития из множества возможных. В данной работе оптимизация рас-
сматривается как поиск наилучшего варианта развития из некоторого множест-
ва допустимых.  
Проведенный автором анализ научно-технической литературы, показал, 
что в настоящее время техноценологический подход в электроэнергетике при-
меняется для: анализа и оптимизации структуры систем электроэнергетики и 
отраслей промышленности России; изучения разнообразия электрических ап-
паратов, электрических машин в СЭС предприятий с целью организации и 
управления электроремонтом; анализа потребления ресурсов структурными 
подразделениями предприятий, энергоисточниками потребителей и прогнози-
рования параметров электропотребления (Б. И. Кудрин, В. И. Гнатюк, Б. В. 
Жилин, Е. З. Зайцев, О. Е. Лагуткин, А. А. Морланг, М. Г. Ошуров, В. В. Фуфа-
ев и др.). В то же время автору неизвестны работы по применению ТЦП в во-
просах оптимизации системы электроснабжения города (или отдельного ее 
района) в контексте принятия решения по выбору варианта ее развития.  
Выявлено, что усложнение задач оптимизации систем электроснабжения 
требует соответствующего развития средств и процедур обоснования принятия 
решений по их развитию на основе многокритериального анализа возможных 
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альтернатив с учетом неопределенности части исходной информации. В такой 
постановке задачи наиболее приемлемым представляется использование под-
хода, основанного на теориях принятия решений и нечетких множеств. Однако, 
несмотря на многочисленность работ в данной области (В. Д. Арион, Л. Л. Бо-
гатырев, Н. И. Воропай, П. Е. Мезенцев, А. А. Метельков, Т. Б. Лещинская, Г. 
В. Шведов и др.) еще недостаточно проработаны аспекты по применению этого 
подхода в вопросах анализа энергосистем и решения задач их развития, в том 
числе в алгоритмах выбора варианта развития СЭС района города. 
Сравнительный анализ методов оптимизации системы электроснабжения 
показал, что выбор варианта развития, основанный на детерминированном, сто-
хастическом подходах и с применением теории нечетких множеств не учитыва-
ет ценологических свойств и ограничений сложных систем. Это приводит к не 
всегда обоснованному принятию решения по развитию СЭС. Необходимость 
учета ценологических свойств обусловлена математически определенными ко-
личественными соотношениями между крупным, средним и мелким, или между 
уникальным (единичным) и стандартизованным (массовым). 
Таким образом, предполагается, что выявленные недостатки разработан-
ных в настоящее время методов и методик выбора варианта развития СЭС мо-
гут быть устранены путем реализации процесса принятия решения на основе 
интеграции техноценологического подхода и теории нечетких множеств. 
Во второй главе «Техноценологический подход к исследованию СЭС рай-
она города» эмпирически и аналитически обоснована принадлежность СЭС рай-
она г. Екатеринбурга, эксплуатируемая ЭПК УГТУ-УПИ (далее район «УПИ») 
к системам техноценологического типа; выделены этапы и процедуры исследо-
вания техноценоза; выполнен прогноз роста электропотребления и определен 
диапазон прогнозных коэффициентов роста нагрузки – рнK ; предложена клас-
сификация типов СЭС районов города (РГ) в зависимости от рнK . 
Эмпирическое обоснование принадлежности СЭС РГ к техноценозу осу-
ществлено по следующим восьми показателям: 1) границы; 2) количество эле-
ментов; 3) тип связей; 4) система параметров; 5) неповторимость; 6) жизненный 
цикл; 7) динамика развития; 8) математический аппарат исследования. 
Рассмотрено применение техноценологического подхода к исследованию 
района «УПИ» г. Екатеринбурга, включающего 165 слабосвязанных объектов с 
суммарным годовым электропотреблением от нескольких тысяч до миллионов 
кВт·ч, с предысторией 4 года.  
С учетом поставленных в работе задач, предложена методика анализа и 
обработки данных объектов техноценоза, реализованная в два этапа, включаю-
щих в себя следующие процедуры: 
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I. Информационный этап: 
1.1 выделение системы-техноценоза;  
1.2 описание техноценоза и формирование базы данных. 
II. Аналитический этап: 
2.1 построение табулированного рангового распределения;  
2.2 графическое построение ранговых распределений (ранговых по па-
раметру, ранговидовых, видовых);  
2.3 аппроксимация ранговых распределений;  
2.4 проверка соответствия данных критериям Н-распределения. 
В рамках первой процедуры первого этапа выполняются следующие дей-
ствия: ценоз выделяется в пространстве и времени как некоторая система (це-
лостность); из ценоза выделяется семейство элементарных объектов (особей), 
далее неделимых; вводится понятие вид и выбираются параметры исследова-
ния, характеризующие лишь какую-то часть реального ценоза. 
В работе выделены семейства потребителей электрической энергии рай-
она «УПИ» г. Екатеринбурга и электротехнического оборудования (в частно-
сти, трансформаторов, установленных на трансформаторных подстанциях 6/0,4 
кВ). Параметрами исследования выбраны: месячное электропотребление и ус-
тановленная мощность трансформатора, соответственно. Понятие «вид» введе-
но только для семейства трансформаторов, поскольку для непрерывной вели-
чины потребления электроэнергии оно не имеет большой информативной на-
грузки. За вид принят трансформатор мощностью S , кВА.  
ТЦП предусматривает наличие базы данных. По специально разработан-
ным формам осуществлен сбор данных обо всех потребителях электроэнергии 
с историей на глубину 4-х лет, а также данных по установленному электротех-
ническому оборудованию. Это позволило получить развернутую картину элек-
тропотребления и структуры существующей СЭС района «УПИ» г. Екатерин-
бурга и создать электронную базу данных для дальнейшего анализа. База пред-
полагает обновление исходных данных о потребителях электроэнергии, об изме-
нениях в структуре системы электроснабжения, что позволяет анализировать 
процесс энергопотребления в реальном масштабе времени, а также использовать 
имеющуюся информацию при его прогнозировании и выборе дальнейшего вари-
анта развития СЭС. 
На основе созданной базы данных в работе осуществлено построение та-
булированных ранговых распределений по годам, которые представляют собой 
таблицы, составленные в результате процедуры ранжирования объектов тех-
ноценоза по параметрам электропотребления объектов и параметрам уста-
новленного электротехнического оборудования. 
 10 
Полученные табулированные распределения по рассмотренным парамет-
рам представляют собой совокупность точек, получаемых по эмпирическим 
данным: 
 ),( .; . . );,( .; . . );,(  );,( 2211 nnii WrWrWrWr , (1) 
где i – формальный индекс объекта; n – общее количество объектов; iW  – зна-
чение параметра i-го объекта; ir  – ранг i-го объекта. 
На основе полученных табулированных ранговых распределений по-
строены графики: параметрических распределений, как для объектов электро-
потребления, так и для электротехнического оборудования, и ранговидовых 
(только для оборудования). 
По результатам ранжирования осуществлена аппроксимация, которая за-
ключается в подборе аналитической зависимости, наилучшим образом описы-
вающей совокупность точек выражения (1). С этой целью дискретный набор то-
чек ) ,( ii Wr  аппроксимируется невозрастающей гиперболической зависимо-
стью: 
  )( 1β
r
W
rW = , (2) 
где )(rW  – ранжированные значения параметра (объекты (элементы) располо-
жены в порядке уменьшения значения параметра); r  – целочисленное значение 
ранга (ранг – номер по порядку при расположении объектов в порядке умень-
шения параметра); 1W  – константа, равная значению наиболее крупного объек-
та; β  – характеристический ранговый показатель, определяющий степень кру-
тизны кривой. 
Совокупность полученных ранговых распределений по параметру элек-
тропотребления задает ранговую поверхность Н-распределения, представлен-
ную на рисунке 1, используемую для дальнейшего прогнозирования и опреде-
ления коэффициента роста нагрузки. 
чкВ  , ⋅W
 
Рисунок 1 – Ранговая поверхность Н-распределения объектов по 
электропотреблению. 
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Аналитическое доказательство того, что полученные распределения от-
носятся к классу негауссовых распределений, проводилось с использованием 
математического аппарата теории вероятности. Проверка заключалась в совме-
стном выполнении двух гипотез: 
1) несоответствие генеральной совокупности данных о потребителях 
электроэнергии, а также данных по установленному электротехническому обо-










nn 22 )(χ ,  (3) 
где in , in′  – эмпирические и теоретические частоты соответственно. 













,  (4) 
где D  – отклонение суммы рангов объекта от их средней суммы для n  объек-
тов; m  – количество временных точек траектории движения показателя. 
На основании того, что для всех построенных в работе распределений по-
лучено: 22 крнабл χχ >  и коэффициент конкордации значим и находится в пределах 
15,0 ≤≤ W , сделан вывод, что исследуемая система электроснабжения района 
города относится к техноценозу. 
Прогнозирование и определение коэффициента роста нагрузки выполне-
но на основе известной синтетической методологии. На рисунке 2 приведена 
структура прогнозной базы данных техноценоза по электропотреблению.  
 
Электропотребление объектов по годам 
Ранг 
t – k … t – 2 t – 1 t t + 1 
1 kW1  … 12W  11W  10W  ? 
2 kW2  … 22W  21W  20W  ? 
… … … … … … … 
n-1 knW )1( −  … 2)1( −nW  1)1( −nW  0)1( −nW  ? 
n nkW  … 2nW  1nW  0nW  ? 
 
 
Рисунок 2 – Структура прогнозной базы данных по электропотреблению:  
nkW  – электропотребление n -го объекта в )( kt − -ом году, кВт·ч. 
 
Прогноз электропотребления в работе осуществлен на основе интерполя-


















β ,  (5) 
где прW0 , прβ  – прогнозные параметры распределения, определяемые на основе 
временных рядов либо вторичного рангового анализа. 






WK += ,  (6) 
где htW +  – прогнозное значение электропотребления в (t+h) году; h – горизонт 
прогнозирования; tW  – фактическое электропотребление в t -ом году. 
В зависимости от численных значений прогнозных коэффициентов роста 
нагрузки, определенных с помощью Н-распределений, предложено классифи-
цировать СЭС районов города по следующим основным типам: строящиеся; 
развивающиеся (и/или стабильно функционирующие); угасающие. Результаты 
прогнозирования изменения электропотребления, осуществленные посредством 
выполнения процедур информационного и аналитического этапов позволили 
отнести исследуемую СЭС района «УПИ» г. Екатеринбурга к развивающемуся 
(стабильно функционирующему) типу. 
В третьей главе «Структурная и номенклатурно-параметрическая опти-
мизация СЭС района города» рассмотрены: обоснование стратегий развития в 
зависимости от типа СЭС района города; методики обработок экспертных оце-
нок; приведены общие требования, предъявляемые как к отдельным критериям, 
так и к системе частных критериев принятия решения; осуществлен выбор и 
обоснование системы частных критериев, влияющих на выбор стратегии разви-
тия СЭС РГ; на основе топологической модели СЭС района города получены 
аналитические выражения частных критериев принятия решения, как функции 
неопределенного внешнего фактора – коэффициента роста нагрузки и альтер-
нативы; определены численные значения функции принадлежности электриче-
ской нагрузки и частных критериев; представлен математический аппарат не-
четких множеств в выборе номенклатурных параметров стратегии развития 
СЭС района города. 
В соответствии с предложенной классификацией систем электроснабже-
ния районов города, в таблице 1 представлены гипотетические варианты стра-
тегий развития СЭС. 
По результатам обработки экспертных оценок посредством программной 
реализации методов непосредственной оценки, парных сравнений и обобщенной 
ранжировки на данном этапе выбрана стратегия развития – реконструкция су-
ществующих электросетевых объектов (реконструкция ПС «УПИ»). 
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Таблица 1. 
Типы районов Гипотетические стратегии развития 
Строящиеся 
1. Строительство новых электросетевых объектов. 
2. Разукрупнение ВЛ. 




1. Реконструкция существующих электросетевых объектов. 
2. Строительство новых электросетевых объектов. 
3. Малая (распределенная генерация). 
Угасающие 
1. Техническое перевооружение. 
2. Применение технологий по увеличению энергоэффективности. 
 
До последнего времени принятие решения в области электроэнергетики 
основывалось на критерии стоимости реализации проекта. В сегодняшних ус-
ловиях в системе частных критериев, влияющих на выбор стратегии развития 
СЭС РГ, помимо капитальных вложений, следует учитывать: технические кри-
терии (степень надежности электроснабжения, показатели качества электро-
энергии, возможности энергосбережения и т.п.); градостроительные и архитек-
турные критерии (сохранение эстетики города, соблюдение благоприятных ус-
ловий для быта и отдыха населения и т.п.); экологические критерии (охрана ок-
ружающей среды, экологическая безопасность и т.п.); обеспечение системы 
существующей инфраструктурой и ряд других факторов. 
На основании выполненного анализа, в качестве критерия экономической 
эффективности выбраны дисконтированные затраты на реконструкцию под-








































































,  (7) 
где ПСS∆  – увеличение мощности ПС; σ  – плотность электрической нагрузки; 
ЛВF  – сечение токоведущих жил высокого напряжения; ЛСНN  – количество 
линий среднего напряжения, отходящих от ПС; 0a , 1a  – коэффициенты разви-
тия сети; пнЕ .  – норматив приведения; α  – стоимость потерь электроэнергии; 
Σ∆W  – суммарные потери электрической энергии; 61  ... BB  – стоимостные по-
стоянные элементов подстанции. Первые два члена отражают затраты в под-
станцию, следующие три – в кабельные линии 35 кВ, последний – в кабельную 
распределительную сеть 6 кВ. 
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За технический критерий (оценки эффективности энергосбережения) 
приняты потери электрической энергии, определяемые полученным выражени-
ем: 
 
( ) ( ) ( )








































































где трп  – число трансформаторов на ПС; ПСS  – мощность ПС; 
t
рнk  – коэффи-
циент роста нагрузки по району в год t; tЛСНN  – число линий среднего напря-
жения, построенных в год t; 71  ... AA  – постоянные коэффициенты потерь элек-
троэнергии. Первые два слагаемых отражают потери холостого хода в транс-
форматорах и нагрузочные потери, третье – в линиях, питающих ПС, последнее 
– потери электрической энергии в кабельной распределительной сети. 
За критерий надежности СЭС выбран условный недоотпуск электроэнер-










,  (9) 
где нарQ  – вероятность нарушения электроснабжения потребителей, вследствие 
отсутствия напряжения хотя бы на одной из секций шин 6 кВ; С  – коэффици-
ент, учитывающий распределение нагрузки по секциям шин. 
Градостроительный критерий отражен в критерии протяженности трасс 
кабельных линий 6 кВ: 
 DNSL ЛСНПСЛСН σ
=Σ , (10) 
где D  – коэффициент, учитывающий расположение ПС на территории района. 
В качестве показателя обеспеченности инфраструктурой введен новый 
критерий – критерий построения оптимальной структуры СЭС – β∆ . Введение 
критерия β∆  обосновано теорией построения систем-техноценозов. Согласно 
техноценологическому подходу, система будет оптимальна, если она, с одной 
стороны, характеризуется максимальными функциональными возможностями 
(в ней имеется такой набор объектов (элементов), которые, по своим функцио-
нальным показателям обеспечивают выполнение поставленных задач), а с дру-
гой стороны – рациональным распределением ресурсов (минимальными затра-
тами на изготовление и всестороннее обеспечение (ремонт, техническое обслу-
живание, подготовку кадров и т.п.)). В работе критерий построения оптималь-
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ной структуры СЭС предложено определять как разность по абсолютному зна-
чению идеального коэффициента рангового распределения, равного единице 
1=идβ , и коэффициента рангового распределения, определенного с учетом из-
менения инфраструктуры ТЦ вследствие внедрения или реконструкции объекта 
*β : 
 
*βββ −=∆ ид . (11) 
Минимальное значение β∆  приближает структуру техноценоза к «иде-
альной». Это дает возможность при выборе стратегии развития, например при 
строительстве новых электросетевых объектов или их реконструкции, изме-
няющих структуру системы электроснабжения района города, руководство-
ваться желаемой структурой СЭС РГ приближая ее к оптимальной. 
Возможные погрешности, допущенные при аналитическом определении 
коэффициента роста нагрузки рнK , могут привести к неоправданным затратам 
на развитие и функционирование СЭС района города. С целью исключения 
ошибок при расчете предлагается с помощью экспертов определить численные 
значения функции принадлежности (ФП) каждого возможного варианта nk  
множеству рнK  ( рнn Kk ∈ ). 
Для этого, знания m  экспертов представляются в виде матрицы предпоч-
тений mR , каждый элемент которой есть значение функции принадлежности 
) ,( baR kkmµ , выражающее степень предпочтительности коэффициента роста 
нагрузки ak  по сравнению с bk , где рнba Kkk ∈ , . 
Строятся свертки P  и Q  отношений mR :  
 ∑==∩= mmbaRbam RQkkkkRP m λµ      ;)} ,(min{) ,( ,  (12) 
где mλ  – коэффициент компетентности m -го эксперта. 
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µµµµµ .  (13) 
Определяются множества ndPK , 
nd
QK , несущие дополняющую друг друга 
информацию о недоминируемости вариантов коэффициента, с ФП: 
 )} ,(max{1)( abSand kkk µµ −= .  (14) 
Пересечение полученных множеств ndPK  и 
nd





nd KKK ∩= , ФП элементов к которому определяется: 
 )}(),(min{)( bndQandPand kkk µµµ = .  (15) 
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Реализация предложенного математического аппарата позволила полу-
чить ряд численных значений функций принадлежности коэффициента роста 
электрической нагрузки исследуемой СЭС:  
]23,0 ;32,0 ;52,0 ;45,0 ;3,0 ;27,0 ;2,0 ;3,0 ;15,0 ;1,0[=ndK рнµ . 
В исследовании номенклатурно-параметрическая оптимизация осуществ-
лена на основе теории нечетких множеств. Используется логическая схема, ко-
торой соответствует симметрия нечетких целей и ограничений, что позволяет 
их рассматривать как нечеткие множества в пространстве альтернатив. Таким 
образом, принятие решения в нечетких условиях интерпретируется как ком-
плексное влияние нечеткой цели C  и нечеткого ограничения G  на выбор аль-
тернатив и характеризуется пересечением GC I , которое и образует нечеткое 
множество решений D : 
 GCD I= .  (16) 
При решении задач оптимизации в качестве нечетких целей обычно при-
нимают критерии выбора решений (альтернатив). Для нескольких целей и ог-
раничений нечеткое решение имеет вид: 
 jk ggccD IIII  ...  ... 11= ,  (17) 
поэтому в условиях неопределенности, которые порождаются как неопределен-
ностью целей, так и неполнотой знаний о внешних условиях, необходимо осу-
ществить выбор решения d  из возможного множества решений D .  
Нечеткие множества целей },...,,{ 21 kсссC  (в исследовании это частные 
критерии), являясь функциями нечеткого множества коэффициента роста на-
грузки – } ..., , ,{ 21 nрн kkkK  и нечеткого множества альтернатив },...,,{ 21 iaaaA  (в 
исследовании это варианты номенклатурных параметров объектов СЭС, табли-
ца 2), образуют нечеткие отношения }{ СKR рн ×  для каждого Aai ∈ . Нечеткие 
отношения }{ СKR рн ×  задаются с помощью матриц инциденций. В результате 
получают k  матриц размером in × , элемент которых k
niRµ  интерпретируется 




особей СЭС (матрицы вариантов решений) 
Реконструкция существующих 
электросетевых объектов 
Варианты номинальных мощностей 
трансформаторов 
Строительство новых электросетевых 
объектов (подстанций) Варианты типов и мощностей трансформаторов 
Малая (распределенная генерация) Варианты типов энергетических установок (ГТУ, ПГУ, ВЭУ), их параметры 
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Значения функций принадлежности частных критериев принятия реше-
ния определяются путем нормирования. Поскольку выбранные в работе крите-










=µ . (18) 
Функция принадлежности нечетких целей 
kCµ  определяется как компо-





KRKC µµµµ == o .  (19) 
Выбор номенклатурных параметров объектов СЭС района города осуще-
ствляется из полученных матриц по выражению: 
 }min{max)(
kCiD a µµ = .  (20) 
В соответствии с таблицей 2 на третьем этапе для выбранной стратегии 
развития СЭС района города (реконструкция существующих электросетевых 
объектов – ПС «УПИ») альтернативами (номенклатурными параметрами объ-
ектов-особей СЭС) являются варианты номинальных мощностей трансформа-
торов. Поскольку на ПС «УПИ» установлены два трансформатора мощностью 
по 16 МВА, то в работе в качестве альтернатив рассмотрены следующие воз-
можные варианты ее реконструкции: 
1) замена двух установленных трансформаторов на трансформаторы 
большей мощности ( 252 ×  МВА); 
2) замена одного из двух трансформаторов на большую мощность 
( 251× МВА, 161× МВА); 
3) установка третьего трансформатора, мощностью 16 МВА ( 163× ); 
4) установка третьего трансформатора, мощностью 25 МВА ( 251× МВА, 
162 × МВА); 
5) установка третьего трансформатора, мощностью 25 МВА с заменой 
одного из двух установленных на большую мощность ( 252 × МВА, 161× МВА). 
Выбор наилучшего варианта осуществлен по полученным аналитическим 
выражениям критериев: дисконтированных затрат (7), потерь электрической 
энергии (8), недоотпуска электроэнергии потребителям (9), протяженности 
трасс кабельных линий 6 кВ (10) и построения оптимальной структуры (11) с 
учетом неопределенного фактора – коэффициента роста нагрузки.  
В таблице 3 представлены результаты численного эксперимента расчета 
значений функций принадлежности нечетких целей согласно выражению (19). 
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Таблица 3.  
Функции принадлежности нечетких 
целей Нечеткие цели 
1 вар 2 вар 3 вар 4 вар 5 вар 
Дисконтированные затраты – 
∑З
µ  0,2 0,52 0,52 0,52 0 
Потери электроэнергии – 
∑∆Wµ  0,52 0,52 0,52 0,363 0 
Недоотпуск электроэнергии – 
НОW∆µ  0 0,488 0,52 0,52 0,357 
Протяженность трасс кабельных линий – 
ЛСНL∑µ  
0,52 0,52 0,52 0,35 0 
Построение оптимальной структуры – βµ∆  0,52 0,52 0,52 0,403 0 
 
Выбор варианта реконструкции ПС «УПИ» осуществляется из пяти полу-
ченных матриц-строк согласно выражению (20): 
52,0}0 0,35; 0,52; 0,488; ;0max{
} ,, , ,min{max)(
==
== ∆∆∆ ∑∑∑ βµµµµµµ ЛСННО LWWЗiD a
, 
что соответствует выбору третьего варианта, т.е. установке на ПС «УПИ» 
третьего трансформатора, мощностью 16 MВА. 
В четвертой главе «Методика принятия решения по развитию СЭС и ее 
программная реализация» разработаны методика принятия решения по разви-
тию СЭС района города в условиях неопределенности, алгоритм и программная 
реализация методики. 
На основании материала представленного во второй и третьей главах ав-
тором разработана новая методика принятия решения по развитию СЭС района 









Рисунок 3 – Функционально-логическая схема методики решения 
многокритериальных задач оптимизации СЭС РГ в условиях неопределенности. 
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Предложенная методика отличается от существующих следующим: 
– применением техноценологического подхода к исследованию СЭС, по-
зволяющего впервые ввести в систему частных критериев принятия решения – 
критерий построения оптимальной структуры СЭС района города; 
– возможностью проведения как структурной, так и номенклатурно-
параметрической оптимизации СЭС РГ;  
– интеграцией теорий техноценоза и нечетких множеств, позволяющей 
снизить неопределенность исходных данных в решении многокритериальных 
задач оптимизации СЭС района города. 
Для реализации этой методики разработан программный комплекс («ПК 
ЭСМОС»), состоящий из следующих модулей: модуль Main является главным 
модулем, предназначен для взаимодействия других модулей, подключения к 
базе данных, предоставления главного меню; модуль Matrix реализует основ-
ной набор операций с матрицами; модуль DBase реализует основной набор 
операций для работы с базой данных; модуль Kompetent реализует алгоритм 
получения коэффициентов компетентности экспертов и формирования экс-
пертной группы; модули ParnyhSr, Rang, NepOcenka реализуют соответственно 
алгоритмы парных сравнений, обобщенного ранжирования, непосредственного 
оценивания для определения стратегии развития СЭС; модули Discontir, Energy, 
NeOtpusk, DlLiniy, Structur реализуют соответственно алгоритмы расчета дис-
контированных затрат, потерь электрической энергии, недоотпуска электро-
энергии потребителям, протяженности трасс кабельных линий, построения оп-
тимальной структуры СЭС; модуль SelStrateg реализует интерфейс пользовате-
ля для определения оптимальных параметров стратегии. 
Выполнено тестирование разработанного ПК для выбора стратегии раз-
вития и параметров исследуемой системы в программной среде MathCad. Ана-
лиз результатов, полученных при тестировании «ПК ЭСМОС» с помощью 
MathCad позволил сделать вывод о том, что разработанный программный ком-
плекс работает адекватно, имеет вычислительную устойчивость на недопусти-





1. Анализ научно-технической литературы по решению оптимизацион-
ных задач в электроэнергетике позволил обосновать, что вопросы методики 
принятия решения по развитию СЭС на основе многокритериальной модели 
целесообразно разрабатывать путем интеграции техноценологического подхода 
с теорией нечетких множеств. 
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2. На основании несоответствия генеральной совокупности данных о по-
требителях электроэнергии и данных по установленному электротехническому 
оборудованию нормальному закону распределения и значимой взаимосвязи 
этих данных, обоснована принадлежность СЭС района «УПИ» г. Екатеринбурга 
и потребителей электроэнергии этого района к системам техноценологического 
типа.  
С помощью Н-распределений определен диапазон прогнозируемого ко-
эффициента роста/спада нагрузки рнK . Анализ темпов его изменения позволил 
классифицировать исследуемую СЭС района города к развивающемуся (ста-
бильно функционирующему) типу.  
3. Сформулирована и обоснована система частных критериев принятия 
решения в выборе варианта развития систем электроснабжения районов города. 
В качестве критерия экономической эффективности выбраны дисконтированные 
затраты; критерия эффективности энергосбережения – потери электроэнергии; 
надежности электроснабжения – недоотпуск электроэнергии потребителям; гра-
достроительного критерия – протяженность трасс кабельных линий. Обосновано 
введение в систему частных критериев принятия решения нового критерия по-
строения оптимальной структуры.  
Предложены стратегии развития системы электроснабжения в зависимости 
от типов районов СЭС. 
Результатом выбора стратегии развития СЭС района «УПИ» г. Екатерин-
бурга является реконструкция ПС «УПИ». 
4. Разработаны математические модели частных критериев принятия ре-
шения, как функции неопределенного внешнего фактора – коэффициента роста 
нагрузки и альтернативы. 
5. В процессе проведения номенклатурно-параметрической оптимизации 
СЭС района города с применением теории нечетких множеств, предложено ис-
пользовать: 
– в качестве альтернатив сравнения ia  – количество и мощность транс-
форматоров на подстанции; 
– в качестве нечетких целей – систему частных критериев; 
– в качестве неопределенного внешнего фактора – коэффициент роста на-
грузки рнK . 
Результатом выбора номенклатурных параметров реконструируемой ПС 
«УПИ», является решение установки на подстанции третьего трансформатора, 
мощностью 16 MВА. 
6. Предложена новая методика принятия решения по развитию систем 
электроснабжения районов города, основанная на интеграции техноценологи-
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ческого подхода и теории нечетких множеств, позволяющая учесть ряд неопре-
деленных внешних факторов и сочетать преимущества обоих подходов в реше-
нии сложных задач анализа и управления. Функционально-логическая схема 
методики включает в себя три этапа: информационно-аналитический, струк-
турной оптимизации, номенклатурно-параметрической оптимизации. 
7. Предложенная методика реализована в программном комплексе «ПК 
ЭСМОС» и его компонентах, которые зарегистрированы в УФАП ГОУ ОГУ св-
во № 437, 2009, г. Оренбург и в Федеральном институте промышленной собст-
венности (Роспатент) св-во № 2009615732, 2009, г. Москва. 
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